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PROJEKAT: ELECKTROPROJEKT - ZAGREB

IZVEDBA: HIDROELLEKTRA - ZAGREB
MONTAZA: HIDROMONTAZA - MARIBOR
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HIDROELEKTRANA
»NIKOLA TESL A«
VINODOL

HYDROELECTRIC PLANT
»NIKOLA TESL A«
VINODOL

AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE
»NIKOLA TESLA«
VINODOL

HIDROELEKTRISCHE ANLAGE
»NIKOLA TESLA«
VINODOL
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Hirvatski

English

UZDUZNI PROFIL

Pregrada Krit
Pregrada Lokvarka

Strojarnica Tribal
Odvodai tunel i kanal

SITUACIA
Jezero

LONGITUDINAL SECTION
Krit D

Lokvarka Dam
Connecting tunnel

Tuanel Bajer

Pipe-line Li¢

Slopsd shaft

Powerhouse Tribalj
Tailrace tunnel and channcl

PLAN
Lake, Basin

Srednia fodifnja_k
Veligina  izgradoje
Bruto padovi

Alumulirana energi
Ukupno

PODACI O GLAVNIM OBJEKTIMA

1. Pregrada Krit
Sadrtina fezera
Sadri

Tip pregrade
Nassta .

2. Pregrada Lokvarka
Vidi pod 1

PLANT

Average yearly wseful dircharge
Instaled capacity

Brutto Head

Maximal

Average

Minimal

Energy of 1 cub m water
Installed powsr

Power on busses
Disposable enerdy

Wet year

Mean vecr

Dry year

Stered eacrgy

Total

DATA ON PRINCIPAL FEATURES

Krit D
Volume of storage
Volume of d

PROFIL EN LONG

Barrage Krit
Barrage Lokvarka
Galerie de liaison
Chumbre  d'équilibre

Galerie d'amménée sous pression
Galerio en pente avec conduite
forete

Usine Tribali

Conal de fuite en galerie ot canal

PLAN
Lac de reserve

ved for Release 2010/09/30 - Cl

LAENGSPROFIL
Talsperre Kriz
Talsperre Lokvarka
Verbindungstunnel
Wasserschloss

b

Einlaufwerk

Tunnel Bajer
Druckrahrenleitung

Geneigter Stollen

Kraftwerk Tribalj
Unterwasser tunnel und Kanal

GRUNRISS
Stausee

DE
L'AMENAGEMENT

Moyenne annuelle du_ débit

Encri
Puissance installéc
Puissance aux barres
Energie disponible
Année b

Energie enmagasinée
Au total
CARACTERISTIQUES
DES OUVRAGES PRINCIPAUX
Barrage Krit
Volume du lac artificiel
Volume du barrage
Haoteur maximom

Barrage en terre
Barrage Lokvarka
no. 1

Mittlere nutzbare Jahreswassern

Arbeit 1 m? Wasser
Installieste Leistung
Sammelschiencaleistung
Verfighare Energic
Nasses Jahr

Mittleres Jahr
Trockenes Jshr
Aulgespeicherte Energic
Insgesamt

ANGABEN FUR HAUPTOBJEKTE
1. Talsperre Xrit

Inhalt der Stavsec

Inhalt der Mauer

Max. Hahe

Linge der Krone

Staumauer Type

Erddamm

Talsperre Lokvarka
Sehen uater 1.

Hevatski

3. Tunel Lokvarks - Li¢aska

Max. stal. tlak
Steojarnica Futine
regrada Bajes
Vidi pot 1
Masivna gravit. betonska
. Armirano betonski 1l. cievovod
Lie
Ukupna  duljina
Povetina arm. beton

Seednia koligina armature po 1 mt
Max. stat, tlak

. Tusel Kobiljak - Razomi
Vidi pod 3.

Kosi rov
Ukupna  duljina

. Rasklopno postrofeafe 35 kV.
14 polia podzemno

Rasklopno postrofenfe 110 kV.
14 polia nadzemno

Strojarnica Vinodol

Oprema

Tri glavna agrefata sa po dviie

turbine Pelton. 3 po_jednim mia-
i jednim gencralotom na. za

fedniekoi osovini

Generator

Nazivna snaga

Nape
Broj okretaja

Tetina statora

Tetina rotora

Normalai potrosak jedne turbine
Snaga turbine

Tetina kola

Jedan kucoi agrefal sa turbinom
Pelton i generatorom

1043R001000120008-

Max, stal. pressure

. Powerhouse Futine

Bajer Dam
See under 1
Conerete gravity

. Pressure pipeline Lié, reinforced

concrete
Total length
rea of reinl. concrete

Average quantity of reinforcement
Max. stat. pressure
Tunnel Kobilfak-Razomir

See under 3,

Sloped schalt with pressure pipeline
Total length

Area of exeavation

Angle of inclination

Max. stat pressure in stecl
pipe-line

Swith-gear 35 kV

14 cells underground

Switchear 110 KV

14 fields, open

Powerhouse Vinodol

units _cach consisting
of ‘two turbines Pellon with one
ene gencrator on one

Normal discharge of onc turbine
Turbine power
Wheel weight

iliary unit consisting of lurbine
Pelton and generator
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Franceis

Galerie Lokvarka—Li
Longueur_totale

tranche
Pression statique max

Usine Fuiine

. Barrage Bajer

Voir no. 1
Barrage poids en beton
Galerie d'ammenée sous pression
Li¢, beton armé
Longueur totale

du betor, armé
Quantite moyenne d'armature
Pression. statique max

. Galerie Kobiljak—Razomir
Voir no. 1

. Galerie en pente avee conduite

o
Longuzur tatale

Section d’excavation

Angle d'inclinaison

Precsion statique max. de 1a
conduite en acier

. Appareillage 35 kV

14 ecllules en cavernc

. Station 110 kV

14 champs & 1 air libre

. Usine Vinodol

Fauipement
Trois unités A arbre horizontal
o Falternateu- et aux
deux roves Pelton 4 un jel. situées
de part ot d'aulre

Alternateur

Debit normal d'une turbine
Puissance de Iz turbine

Poids de Ia roue

Unité_auxilisire : turbine Pelton —
alternatear

Deutsch

. Tusnel Lokvarka—Lizanka

esamtlinge
Aushubfliche
Ausbetonierte Fliche
Streckenlinge
Max. statischer Druck

. Kralthavs Futine

. Talsperre Bajer

Sehen unter 1
Massive  belonierte Gewichtsmauer

. Druckleituug Li¢ sus Eisenbeton

Gesamtlinge
Fliche der Eisen Bet
Durchschnitliche Eisenmenge peo
Lauf. M.

Max. statischer Druck

Geneigler Stollen
mit Drackrobrleitung

Neigungswinkel
Max. statischer Druck

. Schaltaslage 35 kV.

14 Zellen unterirdisch

. Schaltanlage 110 kV.

Felder Freiluftanlage

. Kralthaos Vinodol

Ausristung
Drei Adgregate: Generator mit ic
2 freiliedenden. cinctrahligen Pel.
ton Ridern ane gemeinsamen bo.
rizontaler Well

Generator

Nenaleistung

bt
. Stator

. Rotor
Normale Schlicklihigheil cines
Peltonrades

Neanleistung

Gewicht des Rad

Hausaggreqat: Peltonturbine mit

Gen.
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UZDUZNI  PROFIL PODACI O GLAVNIM
- OBJEKTIMA
@ FREGRADA kﬁlz SADRZINA JEZERA 6,0 miL m?

KARAKTERISTIKA  POSTROJENJA SADRZINA  PREGRADE 350000 m?
AN wax. viswa 0m

ZasuwsKa  xowoma
STROMARNICA FUNNE

PREGRADA KA1}
vooma xowora
ooNa KONORA
ZASUNSKA KOWORA

5 : ouLama U KRUN 250 m
urvemo h TIP PREGRADE wasura

PREGRADA BAVER
ULaZNI UREOIAS

o el . o

cuEvovoD Lil TUNEL  KOBILJAK ~ RAZROMIR

wsrscinane_swaca,
(suaca_na seommend o

SaoRENA. JEZERA
SHORENA PREGRADE
wax viswa

sirvacisa g DN

ukvPNA DuLIINA
POVRIINA  IsKOPA
PovRSiva  BETONA
ouLnma poTEZA 0)
ousma poreza b
wax. srar. reax

TURBINA - GENERATOR - W+ 3900 AW
- 375 osmm

PUNPA - EL NOTOR . N+ 5150 #w
- 375 o/min
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@) PREGRADA BAJER @ RASKLOPNO POSTROJENJE 35 kv
r SAORENA. JE2ERA 12 mi
SADRZINA  PREGRADE

TP PREGRADE

10

ukuPna  DuLINA
POVRSINA ARM. BET

wax star reax

S

SFOMATORA 2 suss 4y 5% QERENA
3 narromarons oooo W, waseoRTS W LT o s AooccaTs 54 F0 OVUE TURBNE PELTON 54 0.
RUSKLOPWO POSTROJENIE 35 1 — 14 POLIA  (POOZEMND) JEONM  NLAZON 1 JEONIN GENERATOROM WA ZAJEDNIEROJ MORIZONT
_—
POVRSINA  ISKOPA GENERATOR
POVR3INA BETONA ~:fs::‘ SNAGA
.
sema eoreza 0 (0 RASKLOPNO POSTROJENJE 110 kY
ouLsma PoTEZA b)
P

8R0S OKRETAI
TEZINA  STATORA
redma RoTORA

NORNALNI POTROSAK JEDNE

25 m/sen
®500 s
reqma roLa s 1

orvena ouLima X

PovRSINA isKoPA 3 ] cenemaron

xor wacioa X T v swaea 7o wa

Max star. rak o 1500 o/mn

Ceviénon’ cuevovoou 8RO ORRETAIA 1500
ovwa rezina 2600 15

JEDAN KUCNI AGREGAT SA TURSINOM PELTON 1 GENERATOROM

O AV = 16 POLIA INADZEMNO) : NORNALIT POTROSAK ;:a ,;;..
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